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ПОКАНА 

НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. „Триадица“ № 8 в качеството си на Възложител, 
чрез Предприятие „Язовири и каскади“, ЕИК 0006493480375 гр. София, ул. „Лавеле“ № 26, 
Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да предложите оферта за: 

Доставка  и монтаж на един брой UPS On-Line, 10 kVA за язовир „Студен кладенец“, 
ХТК по каскада „Арда“ 

1. Описание предмета на поръчката: 

За нуждите на язовир „Студен кладенец“ е необходима доставка и монтаж на един брой 
непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) On-Line, 10 kVA.  

Правно и фактическо основание: чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки с 
код по CPV – 31154000-0 – Източници на непрекъсваемо електрическо захранване 

2. Съдържание и подаване на офертите: 

Офертата следва да е попълнена в съответствие с изискванията на възложителя, посочени 
в приложената техническа спецификация и настоящата покана. 

В случай че офертата е подписана от лице, което няма представителна власт, 
задължително се прилага пълномощно, от което да е видно, че са делегирани права да 
представлява участника, като има право да оформя, подписва, подава и получава всички 
документи за участие в процедури по ЗОП. 

Всяка една оферта трябва да съдържа: 

2.1 Техническо предложение, което се изготвя в съответствие с предоставения образец. 
Участникът посочва марка и модел на предлаганото от него токозахранващо устройство, и 
посочва неговите конкретни технически параметри, в последователност посочена в 
образеца на техническото предложение. При разглеждането на техническите предложения, 
може да се изискват разяснения за заявени от участника данни, като тази възможност не 
може да се използва за промяна на техническото предложение на участниците. 

Минималните технически характеристики на токозахранващото устройство 
(включително и необходимите документи, с които трябва да бъде придружено), както 
и изискванията към изпълнението на поръчката са описани подробно в утвърдена от 
възложителя техническа спецификация и образеца на техническото предложение, 
неразделна част от настоящата покана. 

Посочените  в техническата спецификация документи, които се представят от участника, 
определен за изпълнител при доставката, като ксерокопия трябва да са заверени с текст: 
„Вярно с оригинала“ с положен подпис на заверяващия копията и печат на фирмата. Не се 
допуска заверката, подписа и печата да са ксерокопия. При липсата на един или повече от 
документите, изискуеми съгласно техническата спецификация, както и в случаите, когато не 
е спазена формата на тяхното представяне, възложителят ще откаже приемането на 
токозахранващото устройство, предмет на поръчката. 

2.2 Ценово предложение, което се изготвя в съответствие с предоставения образец. 

Варианти на офертата не се допускат. 

Към офертата трябва да бъдат приложени всички документи, посочени в приложения 
към настоящата покана образец на оферта. 

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД                      

ПРЕДПРИЯТИЕ ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ”„
 София ул Лавеле тел факс 1000, . „ “ 26, . (02) 988 56 15,  (02) 988 19 41

e-mail: office@dams.nek.bg
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Оферти, за които е установено, че не отговарят на изискванията на Възложителя, в това 
число на техническите спецификации, не подлежат на оценяване и класиране. 

3. Краен срок за представяне на офертата е 17:30 часа на 14.12.2020 г.  

Всеки участник подава своята оферта с всички съпътстващи я документи, описани в нея, на 
e-mail: office@dams.nek.bg, в сканиран вид, с подпис и печат. Необходимо е да се посочи: 
името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, (факс), лице за контакт и 
електронен адрес. 

3.1 Всички документи, които се представят следва да бъдат сканирани, подписани или 
подпечатани от лицето, представляващо участника или от изрично упълномощено от него 
лице, с приложено пълномощно. 

3.2. В случай, че се представят документи на чужд език, същите трябва да бъдат 
придружени с превод на български език. 

За допълнителна информация НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“, Иван Прокопиев 
– системен администратор, отдел „ИКТ, КИП и А“, тел: 02/ 988 56 15, вътр. 2205, от 9:00 до 
17:30 ч. 

4. Валидност на офертата – 90 календарни дни, считано от датата определена за краен 

срок за подаване на офертите. Срокът на валидност на офертата е времето, през което 

участникът е обвързан с условията на представената от него оферта. 

5. Критерий за оценка на офертите: 

Обществената поръчка  ще се възложи въз основа на икономически най- изгодна 
оферта при критерий за възлагане „най-ниска цена”.  

Участникът,  предложил най – ниска стойност в лева без ДДС се класира на първо 
място. Останалите участници се класират в нисходящ ред. 

6. Прогнозна и максимална стойност: 

6.1 Прогнозната и максимална стойност на Възложителя за изпълнение на поръчката е 
10 000 (десет хиляди) лева без ДДС.  

6.2 Участник, направил предложение над максималната стойност, ще бъде предложен за 
отстраняване от участие. 

6.3 Цените следва да са в български лева, без ДДС. 

7. Условия и начин на възлагане, изпълнение и плащане: 

Поръчката ще бъде възложена на класирания на първо място участник, определен за 

изпълнител с възлагателно писмо.  

Срокът за изпълнение на поръчката е до 60 календарни дни,  считано от датата на  

възлагателно писмо потвърждаващо поръчката; 

Не е предвидено авансово плащане. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати стойността на поръчката 
в срок до 30 (тридесет) дни от датата на представяне на двустранно подписан протокол и 
данъчна фактура оригинал, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

8. Документи, представяни от участника при подаване на оферта: 

1) Попълнен информационен лист за участника; 
2) Попълнени по образец техническо и ценово предложение; 
3) Сертификат за качество ISO 9001:2015 или еквивалентен на фирмата-

производител; 
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4) Сертификат за качество ISO 9001:2015 или еквивалентен на фирмата-участник; 
5) Документ за съответствие със CE, RoHS или еквивалентни; 
6) Техническа спецификация от производителя; 
7) Писмена оторизация от производителя за дистрибуция, гаранционен и 

извънгаранционен сервиз на името на фирмата участник. 

9. Документи, представяни от участника при доставката: 

1. Гаранционна карта; 
2. Инструкция за експлоатация; 
3. Лиценз за софтуера; 
4. Приемо-предавателен протокол. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Техническа спецификация; 
2. Образец на техническо предложение; 
3. Образец на ценово предложение; 
4. Информационен лист за участника. 

С уважение:  

инж. М. Иванов, 

Управител на 

НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“ 
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НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“

София 1000, ул. Лавеле № 26, тел. (02) 988 56 15, факс (02) 988 19 41
e-mail: office@dams.nek.bg

 

 
 
 
УТВЪРЖДАВАМ, 
УПРАВИТЕЛ 
инж. М. Иванов,  

 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
за доставка 

Относно: Доставка на един брой UPS On-Line,10kVA, за язовир „Студен кладенец“, ХТК 
по каскада „Арда“ 

1. ВЪВЕДЕНИЕ  
За нуждите на язовир „Студен кладенец“ е необходима доставка и монтаж на един брой 
непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) On-Line,10 kVA. 

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
Доставка  и монтаж на един брой непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) On-
Line,10 kVA за язовир „Студен кладенец“. 

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 
Наличният UPS в района  е амортизиран, с невъзможност за ремонт поради липсващи ре-
зервни части и не може да осигури адекватна защита и резервиране на електрозахранване-
то за компютърната и комуникационна инфраструктура, поради което е наложително да бъ-
де сменен. 

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА 
4.1 Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството 

4.1.1. Технически изисквания към стоките 
Минимални технически изисквания за непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS): 
 
Параметър Минимални технически изисквания 

Мощност 10kVA  

АРХИТЕКТУРА 

Технология On-line double conversion 

Работа в паралел  Минимум 4 устройства 

Вграден байпас Автоматичен и Ръчен 

Вградена комуникация Ethernet 10/100Mbit/s, RS232 или RS485 

ИЗПРАВИТЕЛ 
Напрежение 400V 3ph+N 

Автоматично разпознаване на входящата мрежа 

Толеранс на  
напрежението 

-40% ÷ +20%  при товар 10% от номиналният 

Честота 50 / 60 Hz 

Толеранс на честотата ± 10% 

Фактор на мощността  минимум 0,99  
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Параметър Минимални технически изисквания 

Общо изкривяване на вход-
ния ток (THDi) 

<3% 

БАЙПАС 

Напрежение ± 15% от номиналното 

Честота 50 / 60 Hz 

Синхронизация ± 1% ÷ ± 5% при работа с генератор 

ИНВЕРТОР 

Напрежение  220/230/240 V - монофазно 

Толеранс на  
напрежението 

± 1% (статичен товар) 

Честота 50 / 60 Hz 

Толеранс на честотата ± 0,1% при работа от батерии 

Изкривявания на  
напрежението THDv 

< 1% (линеен товар)  
<3% (нелинеен товар) 

Претоварване При 125% - до 10 минути ; при 150% - до 1 минута 

Пик фактор (Crest factor) 3:1 

Ефективност в  
OnLine режим 

95% 

РАБОТНА СРЕДА 

Работна температура 0 ÷ 40 ºC (15 ÷ 25 ºC за батериите) 

Допустима относителна 
влажност 

0 до 95 %, без конденз 

Степен на защита IP 20 

Време за автономна  
работа: 

минимум 360 минути при 10% товар 

УПРАВЛЕНИЕ 
Софтуер за наблюдение и 
автоматично изключване на 
компютри при зададени ус-
ловия 

Не по-малко от 30 работни станции и сървъри (Windows, 
Linux) 

Стандарти БДС EN 62040-1,  
БДС EN 62040-2,  
БДС EN 62040-3  
или техните еквивалентни 

Сертификати CE, RoHS 

4.1.2. Технически изисквания към маркировката 
– Предлаганата техника трябва да отговаря на минималните изисквания или да притежава 

по-добри параметри. Предложеното оборудване да бъде фабрично ново и неупотребява-
но и да се намира в текущата производствена листа на производителя; 

– Всички компоненти (хардуер и софтуер) трябва да са съвместими един с друг; 
– Захранването на всички елементи трябва да бъде съобразено с Българските държавни 

стандарти БДС EN 60038:2011 или еквивалентен. 
– Сертификат за качество БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен на фирмата-

производител; 
– Сертификат за качество БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен на фирмата-участник; 
– Техническа спецификация от производителя на доставеното оборудване; 
– Писмена оторизация от производителя за дистрибуция, гаранционен и извънгаранционен 

сервиз на името на фирмата участник в търга; 

4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка 
– Инструкция за експлоатация; 
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– Продукта да бъде доставен в защитаваща от външни механични и атмосферни въздейст-
вия фабрична опаковка; 

– Приемо-предавателен протокол; 
– Лиценз за софтуера. 

4.1.4. Технически изисквания към транспортирането 
– Транспортирането на доставяните стоки да се извърши по начин, предпазващ ги от пов-

реди. 

4.1.5. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация 
– Инструкция за експлоатация; 
– При изпълнение на монтажните работи стриктно да се спазват всички нормативни доку-

менти за здравословни и безопасни условия на труд. 

4.2 Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата 

– Инструкцията за експлоатация да съдържа и изисквания относно опазването на околната 
среда в това число информация за третирането на уреда след изтичане на експлоатаци-
онната му годност. 

– При извършване на монтажните дейности по изпълнението на поръчката, Изпълнителят 
следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република Бълга-
рия, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него. 

– Възприетата технология на работа не трябва да допуска употребата на токсични хими-
чески реактиви и материали. Дейностите не трябва да предизвикват шумово замърсяване 
извън границите на нормативно установените нива.  

– Генерираните отпадъци от монтажните дейности да се събират разделно, като след 
приключване на дейностите да се извозят своевременно до определените от Възложите-
ля за тяхното временно съхранение места, без да се допуска разпиляването или разпра-
шаването им. 

4.3 Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд 

– Да бъдат описани в инструкцията за експлоатация. 

4.4 Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия 
– Гаранционна карта с минимално 36 месеца гаранция. Гаранционното обслужване включ-

ва всички разходи и всички модули, възли, устройства и аксесоари от окомплектовката, 
включително и батериите.  

– Време за отстраняване на гаранционната повреда – до 5 работни дни от датата на полу-
чаване на уведомление, на място в обекта. 

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

5.1 Срок, място и условия за доставка 
– Доставката да бъде извършена в делничен ден от 9:00 до 16:00 часа на адрес: 

с. Студен кладенец, обл. Хасковска; Язовирно селище. административна сграда; съвмес-
тява и местната поща; на пътя Хасково – Крумовград след язовирната стена.  
Координати: 41°36'57.17"N 25°38'32.64"E 

– Доставката да бъде до 60 календарни дни от считано от датата на  възлагателно писмо 
потвърждаващо поръчката. 

5.2 Контрол на доставка при получаването ѝ 
– Контролът и приемането на изпълнените монтажни работи става с план за качество и от-

четни документи по образец на Възложителя 
– При доставката на оборудването, Изпълнителят да представи документи за доказване на 

изискванията на т. 4.1.2 и 4.1.3. 
– След получаване и монтиране на оборудването, установено пълно съответствие с 

изискванията заложени в техническата спецификация и успешно преминаване на 72-
часови функционални проби ще бъде изготвен приемо-предавателен протокол. 
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5.3 Други изисквания 
– Неприложимо за предмета на поръчката. 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ 
– Количествена сметка 

 



№ Наименование Кол. Мярка

1 Доставка на един брой UPS On-Line,10kVA, за язовир „Студен кладенец“, ХТК по каскада „Арда“ 1  бр.

2 Монтаж 1 бр.

3 Изготвяне на документация 1 бр.

 

Количествена сметка

Относно: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НЕПРЕКЪСВАЕМИ ТОКОЗАХРАНВАЩИ УСТРОЙСТВА (UPS) ЗА НУЖДИТЕ НА НЕК ЕАД,           
ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ UPS ON-LINE, 10 KVA, ЗА ЯЗОВИР „СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ“, ХТК ПО КАСКАДА „АРДА“
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Приложение 2 
(образец) 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

(фирма) 
ДО 
НЕК ЕАД, 
ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“ 
ГР. СОФИЯ 
УЛ. „ЛАВЕЛЕ“ №26 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

За обществена поръчка с предмет: „Доставка  и монтаж на един брой UPS On-Line, 10 kVA за язовир „Студен кладенец“, ХТК по 
каскада „Арда“. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

След като се запознах(ме) с Вашата покана  за участие в избор на изпълнител на поръчка с предмет „Доставка  и монтаж на един 
брой UPS On-Line, 10 kVA за язовир „Студен кладенец“, ХТК по каскада „Арда“: 

подписаният…….........................................................................................................., заявявам(е), че желаем да участваме  в избора на 
изпълнител на поръчката с посочения предмет, като приемаме всички условия посочени в поканата и техническата спецификация на 
възложителя. Предлагания  от нас 1 бр. On-Line UPS 10 kVA е със следните технически характеристики, съвместимост и 
комплексност, както следва в колона „три“ от таблицата: 
 

1 2 3 
Параметър Минимални технически изисквания Предложение на участника:  
Марка и модел Посочват се от участника  

Мощност 10kVA   

АРХИТЕКТУРА 

Технология 
On-line double conversion  

Работа в паралел  Минимум 4 устройства  

Вграден байпас Автоматичен и Ръчен  

Вградена комуникация Ethernet 10/100Mbit/s, RS232 или RS485  

ИЗПРАВИТЕЛ 
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1 2 3 
Параметър Минимални технически изисквания Предложение на участника:  
Напрежение 400V 3ph+N  

Толеранс на  
напрежението 

-40% ÷ +20%  при товар 10% от номиналния  

Честота 50 / 60 Hz  

Толеранс на честотата ± 10%  

Фактор на мощността  минимум 0,99   

Общо изкривяване на 
входния ток (THDi) 

<3%  

БАЙПАС 
Напрежение ± 15% от номиналното  

Честота 50 / 60 Hz  

Синхронизация ± 1% ÷ ± 5% при работа с генератор  

ИНВЕРТОР 

Напрежение  220/230/240 V - монофазно  

Толеранс на  
напрежението 

± 1% (статичен товар)  

Честота 50 / 60 Hz  

Толеранс на честотата ± 0,1% при работа от батерии  

Изкривявания на  
напрежението THDv 

< 1% (линеен товар)  
<3% (нелинеен товар) 

 

Претоварване 
При 125% - до 10 минути ; при 150% - до 1 
минута 

 

Пик фактор (Crest factor) 3:1  

Ефективност в  
On-line режим 

95%  

РАБОТНА СРЕДА 
Работна температура 0 ÷ 40 ºC (15 ÷ 25 ºC за батериите)  

Допустима относителна 
влажност 

0 до 95 %, без конденз  

Степен на защита IP 20  

Време за автономна  
работа: 

минимум 360 минути при 10% товар  
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1 2 3 
Параметър Минимални технически изисквания Предложение на участника:  

УПРАВЛЕНИЕ 

Софтуер за наблюдение и 
автоматично изключване на 
компютри при зададени 
условия 

Не по-малко от 30 работни станции и сървъри 
(Windows, Linux) 

 

Стандарти БДС EN 62040-1,  
БДС EN 62040-2,  
БДС EN 62040-3  
или техните еквивалентни 

 

 
Забележка: Предложеният UPS и окомплектовката му трябва да отговарят на минималните технически изисквания или да 
притежават по-добри параметри.  
 
1. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката– …………………… (до 60 календарни дни)  считано от датата на  възлагателно писмо 

потвърждаващо поръчката; 

2. Настоящата оферта е със срок на валидност 90 дни от крайния срок за подаване на офертите; 

3. Гаранционният срок е: ……… (словом: ……….……………………………..) (не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца) месеца, 

считано от датата на протокола за окончателно приемане и важи  за всички модули, компоненти и възли, включително и батериите. 

4. При изпълнение на поръчката ще спазваме изискванията на техническата спецификация на възложителя. 

 
 
 
 
Дата: ............. 2020 г. Подпис и печат: 
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Приложение 3 
(образец) 

 
 

……………………………………………………………………………………………….. 

(фирма) 
 
ДО 
НЕК ЕАД 
ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“ 
ГР. СОФИЯ  
УЛ. „ЛАВЕЛЕ” № 26 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

За обществена поръчка с предмет : „Доставка  и монтаж на един брой UPS On-Line, 10 

kVA за язовир „Студен кладенец“, ХТК по каскада „Арда“. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

След като се запознах(ме) с Вашата покана за участие в обществена поръчка с предмет 

„Доставка  и монтаж на един брой UPS On-Line, 10 kVA за язовир „Студен кладенец“, 

ХТК по каскада „Арда“ за НЕК ЕАД, Предприятие “Язовири и каскади”: 

подписаният……................................................................................., заявявам следното: 

 

1. Предлагаме цена за изпълнение на поръчката в размер на  ……….……………… 
(словом…………………………………………………….……… лв.) без ДДС.  
Така предложената обща цена за изпълнение на поръчката е формирана на база 

количества и единични цени с включени доставка, монтаж и пускане в експлоатация, и 

всички разходи за изпълнение на поръчката; 

2. Начин на плащане: по банков път до 30 (тридесет) дни от датата на представяне на 

двустранно подписан протокол и данъчна фактура–оригинал; 

3. Настоящата оферта е със срок на валидност 90 дни от крайния срок за подаване на 

офертите. 

 

Уведомени сме, че критерият за оценка на предложението е „най-ниска цена“. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1) Попълнено по образец информационен лист за участника; 
2) Попълнено по образец техническо предложение; 
3) Сертификат за качество ISO 9001:2015 или еквивалентен на фирмата-

производител; 
4) Сертификат за качество ISO 9001:2015 или еквивалентен на фирмата-участник; 
5) Документ за съответствие със CE, RoHS или еквивалентни; 
6) Писмена оторизация от производителя за дистрибуция, гаранционен и 

извънгаранционен сервиз на името на фирмата участник в търга; 
7) Техническа спецификация от производителя. 

 
 
 
Дата : ............. 2020 г.          Подпис и печат : 



Приложение 4 

(образец) 

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА 

 

 

Наименование на 

Участника: 

Посочете точното наименование на дружеството, 

според регистрацията 

Седалище по 

регистрация: 

Посочете държавата и адрес на седалището на 

участника 

Точен адрес за 

кореспонденция 

Посочете улица, град, пощенски код, държава 

Лице за контакти Посочете име, фамилия и длъжност 

Телефонен номер Посочете код на населеното място и телефонен 

номер 

Факс номер Посочете код на населеното място и номер на факс 

Електронен адрес  

Интернет адрес  

Правен статус 

Посочете търговското дружество или обединения 

или друга правна форма, дата на учредяване или 

номера и датата на вписване и къде 

ИН по ЗДДС № и 

държава на данъчна 

регистрация съгласно 

данъчната декларация 

Посочете номер по ЗДДС и наименованието на 

държавата, например: България ......... 

ИН/ЕИК  

Банкови реквизити 
Банка: 
IBAN: 
BIC: 

Предмет на поръчката  

Номер на поръчката 
Посочете номер на поръчката от Регистъра за 

обществени поръчки 

Дата на изготвяне на 

офертата 

Посочете дата, месец, година 

 

 

 

 

ПОДПИС И ПЕЧАТ: 

 

______________________ (име и фамилия) 

 

______________________ (дата) 

 

______________________ (длъжност на управляващия/представляващия 

участника) 

 

______________________ (наименование на участника) 

 


